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BOHMERWALDSTR. 3
4021 LINZ

PRUFBERICHT

Auftrag
Analysennr.
Probeneingang
Probenahme
Probenehmer

Probenahmestelle-Bezeichnung

18.04.2026
10011774

Datum
Kundennr.

782362 Trinkwasserversorgung Gemeinde Krenglbach ID 1810/1000
319939 Trinkwasser

14.04.2026

14.04.2026

Agrolab Austria Jakob Huber

Al Teekiiche

Witterung vor der Probenahme Trocken
Witterung wahrend d.Probenahme Trocken
Bezeichnung Anlage WV Gemeinde Krenglbach durch WDL
Offizielle Entnahmestellennr. 01
Bezeichnung Entnahmestelle Netzprobe Gemeindeamt
Angew. Wasseraufbereitungen keine
Misch-oder Wechselwasser JA
Rickschlu? Qual.beim Verbrauch JA
RickschluR auf Grundwasser NEIN
Chemisch-technische und/oder hygienische Wasseranalyse
TWV
304/2001
Parameter
Einheit Ergebnis Best.-Gr. werte Richtwert Methode
Allgemeine Angaben zur Probenahme
Lufttemperatur _(vor Ort) e | 14/ ] | | - |
Sensorische Untersuchungen
Geruch (vor Ort) geruchlos 2 ONORM M 6620 : 2012-12
gg)schmack organoleptisch (vor geschmacklos 2 ONORM M 6620 : 2012-12
Féarbung (vor Ort) farblos, klar, ohne 2 ONORM M 6620 : 2012-12
Bodensatz
Mikrobiologische Parameter
Koloniezahl bei 22°C KBE/ml 2 0 100 EN ISO 6222 : 1999-05
Koloniezahl bei 37°C KBE/ml 8 0 20 EN ISO 6222 : 1999-05
Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0 0 EN ISO 9308-1 : 2017-01
E. coli KBE/100ml 0 0 0 EN ISO 9308-1 : 2017-01
Intestinale Enterokokken KBE/100mi 0 0 0 EN ISO 7899-2 : 2000-04
Physikalische Parameter
Wassertemperatur (vor Ort) °C 10,3 0 25 39 DIN 38404-4 : 1976-12
Leitfahigkeit bei 20 °C (vor Ort) uS/cm 320 5 2500 EN 27888 : 1993-09
pH-Wert (vor Ort) 7,9 0 6,5-9,98 ENISO 10523 : 2012-02

Geschaftsfilhrer

Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer

Dr. Stephanie Nagorny

Landgericht Wels
FN: 207 355i
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Datum 18.04.2026
. Kundennr. 10011774
PRUFBERICHT
Auftrag 782362 Trinkwasserversorgung Gemeinde Krenglbach ID 1810/1000
Analysennr. 319939 Trinkwasser

18) Das Wasser sollte nicht korrosiv sein. Bei Wasser, das bestimmt ist in Flaschen in Verkehr gebracht zu werden, darf der pH-Wert am Punkt
der Abfiillung bis zu 4,5 betragen. Ist dieses Wasser von Natur aus kohlenséurehéltig oder ist es mit Kohlenséure versetzt, kann der
Mindestwert niedriger sein.

2)  Fir den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Verdnderung

39) Dieser Richtwert gilt nicht fiir Warmwasser aus TWE Anlagen

TrinkwV: Trinkwasserverordnung BGBI Il 304/2001

Die Probenahme erfolgte gemaR: EN ISO 19458 : 2006-08

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des
Untersuchungsumfanges - eingehalten.

Beginn der Priifungen: 14.04.2026
Ende der Priifungen: 18.04.2026

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten Informationen
verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums
und kénnen sich auf die Validitét der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche

Genehmigung ist nicht zuldssig.
Bei der Konformitétsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet (Messunsicherheiten werden nicht beriicksichtigt),
soweit durch entsprechende gesetzliche oder normative Grundlagen bzw. durch den Kunden nichts anderes festgelegt wurde.

AGROLAB Austria Herr Mag. Haginger, Tel. 07247/21000-0
Zeichnungsberechtigter Sachbearbeiter
Verteiler
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